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Fire classification of construction products and building elements - Part 5:
Classification using data from external fire exposure to roofs tests

Classement au feu des produits et
éléments de construction - Partie 5:

Classement utilisant des données d'essais
au feu des toitures exposées à un feu

extérieur

Klassifizierung von Bauprodukten und
Bauarten zu ihrem Brandverhalten - Teil 5:

Klassifizierung mit den Ergebnissen aus
Prüfungen von Bedachungen bei

Beanspruchung durch Feuer von außen

This corrigendum becomes effective on 10 September 2008 for incorporation in the three official
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der EN in Kraft.
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B.4.2.4 Prüfverfahren 4 

Die Tabelle für “Prüfung des Feuerdurchtritts (Stufe 2):” 
 
“Kriterien” 
 
Die Spalte "Klasse BROOF(t4)" ist wie folgt zu modifizieren: 
 
 "≥ 60 min" 
 
Die Spalte "Klasse CROOF(t4)" ist wie folgt zu modifizieren: 
 
 "< 60 min" 
 "> 30 min" 
 


